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Вредное воздействие электромагнит-ного поля (ЭМП) широкого диапа-зона частот в определенных обсто-
ятельствах может вызвать изменения 
функционального состояния нервной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем организма, привести к хроническим 
заболеваниям и нарушениям трудовой 
деятельности. И с этой точки зрения ис-
следовать влияние таких полей на людей, 
находящихся в зоне риска, – прямая функ-
ция инженерно-экологических служб.
КОнТРОлИРуЕмЫЕ уРОВнИ
Электроустановки (ЭУ) тягового элек-
троснабжения железнодорожного транс-
порта являются мощным техногенным 
источником ЭМП. Они преобразуют 
не только один уровень напряжения в дру-
гой, но и один род тока в другой.
Тяговые подстанции постоянного тока 
оборудованы распределительным устрой-
ством тягового электроснабжения 3,3 кВ, 
в состав которого входят: тяговые тран-
сформаторы, преобразователи (выпрями-
тельные или выпрямительно-инвертор-
ные) и фидеры контактной сети. Наличие 
мощных выпрямителей и инверторов 
на подстанциях приводит к появлению 
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в цепях гармоник тока и напряжения, яв-
ляющихся источниками электромагнитно-
го влияния на персонал в диапазоне частот 
от 0 до 10 кГц.
Преобразование на подстанциях или 
электроподвижном составе электрической 
энергии переменного тока в энергию вы-
прямленного тока и обратно с помощью 
статических полупроводниковых преобра-
зователей связано со значительным потре-
блением реактивной энергии. Полупровод-
никовые преобразователи потребляют 
из сети несинусоидальный ток, искажая 
кривую напряжения питающих энергоси-
стем. Проводимые в УрГУПС исследова-
ния [1–3] показывают, что уровни ЭМП 
на объектах тягового электроснабжения 
могут быть близки к предельно-допусти-
мым (ПДУ) или превышать их в отдельных 
случаях в рабочих зонах персонала.
Нормирование параметров ЭМП для 
персонала электроустановок осуществля-
ется в России в соответствии с СанПиН [4]. 
Но нормируемые параметры не охватыва-
ют низкочастотный диапазон от 50 Гц до 10 
кГц. С этой точки зрения важно выделить 
принятую ЕС директиву [5], в которой 
содержатся ПДУ частот, для которых в Рос-
сии отсутствуют нормативы (таблица 1).
В последние годы появились в стране 
предложения по нормированию ЭМП 
в диапазоне частот до 10 кГц. Так, для ги-
гиенической оценки электромагнитных 
полей, генерируемых физиотерапевтиче-
ским оборудованием в диапазонах частот 
и режимах генерации, не имеющих в РФ 
регламентов, предложена частичная экс-
траполяция подходящих гигиенических 
нормативов. Эти варианты вошли как 
норматив в СанПиН [6] и представлены 
в таблицах 2 и 3.
В 2011 году родился проект норматив-
ного документа СанПиН «Гигиенические 
требования к физическим факторам про-
изводственной среды», разработанный 
специалистами НИИ «Медицины труда» 
РАМН [7]. Этим документом впервые пред-
усмотрены ПДУ для диапазона частот от 0 
до 30 кГц. На данный момент он не принят, 
поэтому его значения используются как 
ориентировочные. В таблице 4 приведены 
ПДУ параметров ЭМП для отдельных ча-
стот.
Анализ действующих и проектируемых 
нормативных документов позволяет сде-
Таблица 1
ПДУ ЭМП в соответствии с директивой ЕС
Диапазон	частот ПДУ	Е,	В/м ПДУ	B,	мкТл
0–1	Гц - 2·105
1–8	Гц 20000 2·105/f 2
8–25	Гц 2·104/f
25–820	Гц 500/f 2 25/f
820–2500	Гц 610 30,7
2500–65000	Гц
Таблица 2
Ориентировочные контролируемые уровни 
ЭМП в диапазонах частот, не имеющих 
в РФ гигиенических регламентов
Диапазон	
частот
ПДУ	Е,	В/м ПДУ	B,	мкТл
1–50	Гц 250	/	f	(кВ/м) 5000	/	f	(мкТл)
50	Гц	–	10	кГц 500	В/м 50	А/м
Таблица 3
Допустимые уровни физических факторов 
для медицинской техники
Диапазон	частот Е,	В/м B,	мкТл
0	Гц
(в	числителе	
общее,	в	знамена-
теле	–
локальное	воз-
действие)
– 1000/1500	
(мкТл)
1–50	Гц 25	/	f	(кВ/м) 250	/	f	
(мкТл)
50	Гц 0,5	(кВ/м) 5	(мкТл)
50	Гц	–	10	кГц 50	(В/м) 5	(мкТл)
Таблица 4
ПДУ для ЭМП в диапазоне частот от 100 Гц до 3 кГц
Диапазон	частот,	Гц ПДУ	Е,	кВ/м ПДУ	Н,	А/м
при	воздействии
>	2	ч до	2	ч до	0,2	ч >	2	ч до	2	ч до	0,2	ч
100 2,5 5 12,50 40 80 800
200 1,25 2,5 6,25 20 40 400
300–3000 0,8 1,6 4 15 30 270
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лать вывод, что параметры ЭМП с часто-
тами в диапазоне от 0 до 10 кГц должны 
рассматриваться как вредный производст-
венный фактор на рабочих местах персо-
нала ЭУ и требуют адекватных средств за-
щиты.
АнАлИТИКА ЭКСПЕРИмЕнТОВ
Для исследования уровней ЭМП в диа-
пазоне до 10 кГц были проведены серии 
экспериментов на ряде тяговых подстан-
ций постоянного тока. Получены параме-
тры полей на рабочих местах персонала 
электроустановок железнодорожного 
транспорта. Измерения проходили с ис-
пользованием анализатора электромагнит-
ных полей EFA-300.
На рис. 1 показаны отдельные точки 
экспериментальных исследований.
 Проводились, кроме того, измерения 
ЭМП в полосе частот от 5 Гц до 32 кГц 
в разных рабочих зонах персонала на вы-
соте 1,8 м в течение длительных проме-
жутков времени. На исследуемых тяговых 
подстанциях (ТП) находятся в эксплуата-
ции 6-пульсовый и 12-пульсовый прео-
бразователи. С помощью анализатора 
измеряли напряженности электрического 
поля и индукции магнитного поля (МП) 
на частотах 100, 150, 250, 300, 350, 450, 600 
Гц и т. д. в виде спектральной характери-
стики, а также в виде графика изменения 
во времени амплитуды напряженности 
поля заданной частоты. Одной из главных 
задач было оценить динамику параметров 
ЭМП при изменении тока тяговой под-
станции.
Надо подчеркнуть, полученные значе-
ния напряженности электрического поля 
частотой более 50 Гц показали, что их уров-
ни существенно ниже нормируемых и далее 
в этой публикации не рассматриваются.
В результате длительных наблюдений 
были зафиксированы спектральные харак-
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Рис. 3. Зависимость индукции МП от тока тяги под шинным мостом.
Рис. 2. Спектр индукции МП в диапазоне до 1 кГц при токе тяги 1400 А.
 
Рис. 1. Измерения ЭМП в тяговой подстанции.
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теристики индукции МП при разном тяго-
вом токе. Так, на рис. 2 представлена ха-
рактеристика индукции магнитного поля 
под шинным мостом тяговой подстанции 
при токе тяги 1400 А. По ней видно, что 
преобладает амплитуда частотой 100 Гц 
(в 2–3 раза в зависимости от тока), а ам-
плитуды индукции частотой 200 и 300 Гц 
имеют близкие по амплитуде значения 
с частотой 50 Гц и составляют от 1 до 9 мкТл 
в зависимости от тока. Правда, при боль-
ших токах амплитуда на частоте 300 Гц 
становится значительно ниже по амплиту-
де, чем асплитуды 50 и 200 Гц. В ходе ана-
лиза спектральных характеристик при 
разных токах установлено, что при изме-
нении тягового тока значительно меняют-
ся параметры МП.
Для наглядности на рис. 3 построена 
зависимость индукции МП разных частот 
от тока тяги под шинным мостом.
При исследовании был получен спектр 
индукци МП при разных токах под шина-
ми 3,3 кВ, по которым протекает выпрям-
ленный тяговый ток. На рис. 4 представле-
на спектральная характеристика индукции 
МП при токе тяги 500 А, а на рис. 5 зави-
симость индукции МП разных частот 
от тока тяги.
Из сравнения рис. 3 и 5 четко просле-
живается разница между спектром под 
шинным мостом и шинами 3,3 кВ. Под 
шинным мостом максимальная амплитуда 
на частоте 100 Гц, а под шинами – 300 Гц.
дО нОРм ПОКА дАлЕКО
Исследования МП вблизи ячейки 3,3 
кВ при разных токах показали, что в тече-
ние отдельных интервалов времени ампли-
туда индукции МП может изменяться 
в широких пределах, от единиц мкТл (при 
небольших тяговых токах) до достаточно 
высоких уровней в 30 мкТл при токах око-
ло 1000 А. На рис. 6 график изменения 
индукции МП, полученный за период 5 
минут, и он наглядно иллюстрирует тот 
факт, что изменение индукции МП носит 
случайный характер и зависит от измене-
Рис. 4. Спектральная характеристика индукции МП под шинами 3,3 кВ при токе тяги 500 А.
Рис. 5. Зависимость индукции МП от тока тяги под шинами 3,3 кВ.
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ния тягового тока, а персонал вместе с тем 
подвергается постоянно меняющемуся 
во времени вредному фактору.
Кроме указаных рабочих зон были по-
лучены спектральные характеристики 
индукции МП вблизи выпрямителя, в ре-
акторной, ячейке 3,3 кВ и под фидером 
контактной сети. Отдельные спектры 
представлены на рис. 7–10.
По результатам анализа спектральных 
характеристик можно сделать вывод, что 
для электроустановок тяговых подстанций 
заметным является присутствие магнитно-
го поля частотой 300 Гц значительных 
уровней.
Обобщенные итоги исследований с уче-
том результатов в [9,10], а именно индукция 
МП в сравнении на разных рабочих местах 
персонала ЭУ, демонстрирует в таблице 2.
Таким образом, наибольшие значения 
МП на частоте 50, 100, 200 Гц и 400 Гц 
получены под шинным мостом, на ча-
стоте 300 Гц – в реакторной, под фиде-
ром контактной сети и вблизи ячейки 
фидера.
Учитывая современные данные о био-
логическом воздействии ЭМП и аддитив-
ном эффекте при воздействии электромаг-
нитных полей разных частот [5, 8], можно 
определить степень комплексного воздей-
ствия на персонал с помощью выражения:
где B
i
 – фактическое значение индукции 
магнитного поля частотой i; B
ПДУi
 – ПДУ 
индукции магнитного поля частотой i.
Для оценки степени вредного воздейст-
вия на персонал магнитных полей широ-
кого диапазона частот был выполнен рас-
чет коэффициента суммарной индукции 
МП. Результаты в таблице 6.
Рис. 6. Изменение индукции МП в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц вблизи ячейки фидера при токе от 200 
до 600 А.
Рис. 7. Спектр индукции МП в непосредственной близости к шкафу выпрямителя.
Рис. 8. Спектр индукции МП в диапазоне 5 Гц-2 кГц вблизи помещения реакторной.
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Из данных таблицы видно, что при 
учете одновременного воздействия 
на персонал МП разных частот показа-
тель суммарного воздействия в отдельных 
рабочих зонах не удовлетворяет норми-
руемым значениям (поскольку больше 
единицы), причем как в сравнении 
с предлагаемыми в РФ нормами, так 
и нормами ЕС. Для отдельных рабочих 
зон установлено превышение нормируе-
мых параметров для индукции МП от-
дельной частоты.
зАКлючЕнИЕ
Проведенные экспериментальные ис-
следования показали:
1. В ЭУ железнодорожного транспорта 
помимо ЭМП постоянного тока, ЭМП 50 
Гц присутствуют электромагнитные поля 
с частотой более 50 Гц, которые требуют 
учета при оценке воздействия на персонал, 
и обязательно необходим учет воздействия 
магнитных полей с частотой более 50 Гц.
2. Выявлены частоты МП и рабочие 
зоны, требующие особого рассмотрения 
с точки зрения безопасности труда персо-
нала, в частности – помещения реактор-
ной, вблизи ячейки фидера 3,3 кВ, под 
фидером КС.
3. Экспериментально установлено 
и графически показано, что уровни пара-
метров ЭМП с частотами 100, 150, 200, 300, 
600 Гц имеют высокие амплитуды, здесь 
нужна оценка влияния ЭМП на персонал.
4. Установлено, что при изменении ве-
личины тягового тока прямо пропорцио-
нально изменяются амплитуды гармони-
ческих составляющих индукции МП, при 
этом изменение амплитуды напряженно-
сти во времени носит случайный характер 
и зависит от тяговой нагрузки.
5. Персонал ЭУ железнодорожного 
транспорта подвергается комплексному 
воздействию МП широкого диапазона 
частот значительных уровней, что требует 
учета с помощью обобщенных коэффици-
ентов, гигиенического нормирования, 
а также приборов индивидуального и кол-
лективного контроля параметров магнит-
ного поля.
Представляется, что на фоне сделанных 
выводов приоритетными направлениями 
должны быть медико-биологическое иссле-
дование влияния на персонал широкополо-
сных ЭМП и установление критериев и норм 
вредного воздействия таких полей на челове-
ка, а также разработка средств защиты от воз-
действия ЭМП в диапазоне частот до 10 кГц.
Рис. 10. Спектр индукции МП в ячейке 3,3 кВ.
Рис. 9. Спектр индукции МП на улице под фидером КС.
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Таблица 6
Результаты расчета суммарного коэффициента индукции МП для оценки вредного 
воздействия на персонал
Частота,	Гц Нормируемые	
значения	индукции	
магнитного	поля,	
мкТл
Максимальная	с	учетом	погрешности	прибора	индукция	магнитного	поля,	
мкТл	на	разных	рабочих	местах	персонала
B
ПДУi
 (ЕС) B
ПДУi
(РФ)
Шинный	
мост
Под	
шинами	
3,3	кВ
Вблизи	
выпря-
мителя
Вблизи	
ячейки	
фидера
Внутри	
ячейки	
фидера
В	реак-
тор-	ной
Под	фи-
дером	КС	
на	улице
50 500,00 100,00 16,8 11,55 11,55 0 1,57 3,15 0
100 250,00 50,00 38,85 16,8 15,75 6,3 0 26,25 8,4
200 125,00 25,00 26,25 4,2 5,25 0 0 0 0
300 83,33 18,75 3,15 19,95 12,6 75,6 21 189 126
400 62,50 18,75 5,25 1,81 1,68 0 0 0 0
600 41,67 18,75 0 2,63 3,15 13,65 2,63 31,5 16,8
>	600 30,70 18,75 0 0 0 0 1,26 0 0
Суммарный	коэффициент	по	нор-
мам	РФ
2,44 1,92 1,57 4,89 1,34 12,32 7,78
Суммарный	коэффициент	по	нор-
мам	ЕС
0,52 0,46 0,38 1,26 0,36 3,14 1,95
Таблица 5
Параметры МП разных частот в ЭУ тяговых подстанций при токе тяги 3000 А
Частота Максимальная	с	учетом	погрешности	прибора	индукция	магнитного	поля,	мкТл	на	разных	рабочих	
местах	персонала
Шинный	
мост
Под	шинами	
3,3	кВ
Вблизи	
выпрями-
теля
Вблизи	
ячейки	
фидера
Внутри	
ячейки	
фидера
В	реактор-
ной
Под	
фидером	
контактной	
сети
50	Гц 16	±	0,8 11	±	0,55 11	±	0,55 <	1 1,5	±	0,07 3	±	0,15 <	1
100	Гц 37	±	1,85 16	±	0,8 15	±	0,55 6	±	0,3 <	1 25	±	1,25 8	±	0,4
200	Гц 25	±	1,25 4	±	0,2 5	±	0,25 <	1 <	1 <	1 <	1
300	Гц 3	±	0,15 19	±	0,95 12	±	0,6 72	±	3,6 20	±	1 180	±	9 120	±	6
400	Гц 5	±	0,25 1,8	±	0,09 1,6	±	0,8 <	1 <	1 <	1 <	1
600	Гц <	1 2,5	±	0,13 3	±	0,15 13	±	0,65 2,5	±	0,13 30	±	1,5 16	±	0,8
>	600	Гц <	1 <	1 <	1 <	1 1,2	±	0,06 <	1 <	1
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